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Vielen Dank fiir das Vertrauen, das
Sieuns durch den Kaufeines BWT-
Gerates entgegengebracht haben.

BEST WATER TECHNOLOGY

Thank you very much for the
confidence that you have shownin
us by purchasinga BWT appliance.

Nous vous remercions de la con-
fiance dont vous nous témoignez
par I’achat d’un appareil BWT.

Muchas gracias por la confianza
depositadaen nosotros al comprar
un equipo BWT.

Vi ringraziamo per la fiducia
accordataci acquistando un’ap-
parecchiatura BWT.

Hartelijk dank voor het vertrouwen
dat u in ons gesteld hebt door uw
aankoop van een BWT-apparaat.
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1 Sicherheitshinweise

Vorsicht Netzspannung!

Vor dem Offnen des Gehéuses der
elektronischen Steuerung muss der
Netzstecker gezogen werden!
Wenn die Netzanschlussleitung des
Geréates beschéadigt wird, muss sie
durch die orginale BWT-Anschluss-
leitung ersetzt werden.

Wichtige Hinweise

Die Einrichtung der Anlage muss ent-
sprechend der Einbauanleitung It. der
AVB WasserV, §12.2 durch das Was-
serversorgungsunternehmen oder ein
in ein Installateurverzeichnis eines

Wasserversorgungsunternehmens

eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen.

Hausmitbewohner entsprechend der TrinkwV § 16
und § 21 Uber die Installation und Funktionsweise

der Weichwasseranlage sowie Uber das eingesetzte
Regeneriermittel informieren.

Verwendung von nachbehandeltem Trinkwasser
fur Pflanzen und Wassertiere

Pflanzen und Wassertiere stellen je nach Art be-
sondere Anforderungen an die Zusammensetzung
der Wasserinhaltsstoffe. Der Anwender sollte daher
anhand ublicher Fachliteratur in seinem speziellen
Fall Uberprifen, ob nachbehandeltes Trinkwasser
zum Giessen von Pflanzen oder zum Fllen von
Zierbecken, Aquarien und Fischteichen benutzt
werden kann.

Die Steuerung lhres Produktes enthalt eine lang-
lebige Batterie.

Akkus und Batterien diirfen nicht mit dem Haus-
miill entsorgt werden !

Sie sind verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten
Sammelstelle zu bringen oder kostenlos an BWT zu
schicken. Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe,
die wieder verwertet werden.

Mikrobiologische und sensorische Qualitat des (teil-) entharteten Wassers
Die Qualitat des behandelten Wassers wird entscheidend von den Installations- und Betriebsbedingungen
der Anlage beeinflusst. Die wichtigsten Faktoren sind in der folgenden Tabelle aufgefiihrt.

Nachteilige Bedingungen

BWT-Empfehlungen

Eingangswasserqualitat Grenzwertige

Eingangswasserqualitat, die
sich in der Anlage noch weiter
verschlechtern kann

Kontaktaufnahme mit lhrem
Installateur
Haufigere Wartungsintervalle

Betriebsbedingungen

Lange Stagnationszeiten und
seltene Regeneration

Beachtung der Hinweise in der
Bedienungsanleitung

Salzqualitat

preisglinstige Regeneriersalze
mit hohen unléslichen Anteilen

Verwendung von Regeneriermit-
tel nach DIN EN 973 Typ A

Einbausituation und
Installationsbedingungen

Hohe Umgebungstemperaturen
z.B. neben einer Heizung
nicht korrekt ausgefihrte Rege-
nerationswasserableitung

Bei allen Fragestellungen um die sensorische und mikrobiologische Qualitat des behandelten Wassers
muss immer unterschieden werden, wo diese bewertet wird. Bei einer Bewertung an einer Zapfstelle
kénnen z.B. das Rohrleitungsmaterial, ein Wassererwadrmer oder Warmwasserspeicher entscheidend

die Wasserqualitat beeinflussen.



2 Lieferumfang
Duplex-Weichwasseranlage AQA perla mit:

1 1.1 Mikroprozessor-Steuerung
mit berthrungsempfindlichem Display
(Touch Panel)
1.2 zwei Mehrwege-Steuerventile
1.3 Wasserzéhler fur teilenthartetes
Wasser
1.4 Aktor zur Einstellung der Ausgangs
wasserhérte,
— 3 2 Abdeckhaube
integrierter Regeneriermittelbehalter mit Sieb-
boden und Schwimmerschalter zur Anzeige
von Regeneriermittelmangel
Soleschacht mit Soleabsaugsystem
Wasserausgang
Wassereingang mit Rickflussverhinderer
Séaulen mit lonenaustauschermaterial
Bodensensor zur Detektion eines Feuch-
tigkeitsfilms
Multiblock Modul X DN32
0 Anschluss-Set DN 32/32 DVGW mit
2 m Spllwasserschlauch
2 m Uberlaufschlauch 18 x 24
Befestigungsmaterial
11 BWT Siphon
- AQUATEST-Harteprufgerat

w
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Sonderzubehér (nicht im Lieferumfang):
- Solehebeanlage Bewasol = Best.-Nr.: 11808
- Stérmeldekabel, 3 m Best.-Nr.: 11797

Mineralstoff-Dosiergerate
- Bewados Plus E3 Best.-Nr.: 17080
Best.-Nr. Austria: 082026

- Bewados Plus E20 Best.-Nr.: 17081
Best.-Nr. Austria: 082027




3 Verwendungszweck

BestimmungsgeméBer Gebrauch

1.

AQA perla ist zur Teilenth&rtung von Trink- und
Brauchwasser geeignet, zum Schutz der Was-
serleitungen und der daran angeschlossenen
Armaturen, Geréte, Boiler etc. vor Funktions-
stérungen und Schaden durch Kalkverkrustun-
gen.

Die Anlagengrésse muss den zu erwartenden
Nutzungsbedingungen entsprechen. Hinweise
hierzu finden sich in der DIN 1988-200 und
den technischen Daten.

Wenn die Anlage fur eine gewerbliche Anwen-
dung vorgesehen ist, muss eine Uberprifung /
Freigabe durch einen BWT Fachberater erfol-
gen.

4 Funktion

1. Aligemein

1.1 AQA perla ist eine Duplex-Weichwasseranlage
nach lonenaustauscherprinzip. Die Anlage ist
mit organischem lonenaustauschermaterial
gefllt.

1.2 Wahrend eines Regenerationsvorgangs steht
Weichwasser zur Verfligung.

1.3 Eine Regeneration wird volumetrisch (wasser-
mengenabhangig) ausgeldst. Dadurch wird bei
der Regeneration kein verbliebener Weichwas-
servorrat verworfen.

2. Betrieb

Die Betriebsweise ist verbrauchsabhéngig. Die
lonenaustauschersaulen werden alternierend
durchstromt. Durch die alternierende Betriebs-
weise werden maximale Weichwasserverflg-
barkeit und Minimierung der Stagnation in den
Séulen ermdglicht.

2.2 High-Flow-Betrieb
Durch Auswahl im Techniker-Setup werden die
Regenerationsparameter so geéndert, dass
die Anlage fur héhere Durchflisse geeignet
ist, wie sie z.B. bei der Nutzung von ,Regen-
duschen® erforderlich sind (siehe technische
Daten fir High-Flow-Betrieb)

2.3 Bei einem Spannungsausfall wahrend des
Betriebes bleiben die eingestellten Daten dau-
erhaft erhalten.

Datum und Uhrzeit fir bleiben mindestens 5
Jahre gespeichert.

3. Regeneration
3.1 Die Zumessung der Sole erfolgt mittels Prazi-
sionssolemesser.

3.2 Die Anlage ist mit einer Vorrichtung ausgestat-
tet, die wahrend der Regeneration das Austau-
schermaterial desinfiziert.

3.3 Durch Messdatenerfassung wéhrend der So-
leabsaugung wird der Regenerationsvorgang
den jeweiligen Druckverhaltnissen angepasst,
der Salz- und Regenerierwasserverbrauch
wird auf das erforderliche Minimum reduziert.

3.4 Im Regeneriermittelbehélter befindet sich ein
spezieller Salzldse- und Soleraum, durch den
kirzeste Salzlésezeiten und damit extrem kur-
ze Regenerationsintervalle erreicht werden.



3.5 Im Regeneriermittelbehélter ist ein Schwim-
merschalter zur Anzeige von Regeneriermit-
telmangel integriert.

4 Bedienung

4.1 Die Bedienung und Anzeige erfolgt mittels
eines vollgrafikfahigen TFT-Screen mit inte-
griertem Touch-Panel.

4.2 Bei der Inbetriebnahme wird die 6rtliche Trink-
wasserhérte und die gewlnschte Ausgangs-
wasserharte in die Steuerung eingegeben. Die
Einstellung der gewéhlten Ausgangswasser-
hérte erfolgt durch einen Aktor.

4.3 Alle weiteren Anlagenparameter sind in der
Steuerung hinterlegt. Alle Geratedaten sind
voreingestellt; Anlagenparameter kdnnen ab-
gefragt werden.

4.4 Bei Betrieb wird die Anlagenleistung als
Durchflussmenge in I/h angezeigt.

4.5 Betriebsdaten, wie Wasser- und Regenerier-
mittelverbrauch kénnen auf dem Bildschirm
angezeigt werden.

4.6 Folgende landerspezifische Einstellungen sind
wahlbar: D, A, CH, GB, F, |, E.
Wasserharte in: °dH, °f, mol/m3, ppm Calcium-
carbonat.

4.7 In der Steuerung kann eine Erinnerungsfunk-
tion fur eine Filterrickspllung oder einen
Filterwechsel aktiviert werden.

4.8 Der Installateur kann im Startbildschirm seinen
Namen und seine Telefonnummer fiir den Kun-
den hinterlegen.

5 Stagnationsmanagement

Im Kundensetup lasst sich eine Hygienespu-
lung der Anlage aktivieren. Stellt die Anlage
fest, dass Uiber einen Zeitraum von mehr als 24
Stunden (Werkseinstellung) kein Wasserfluss
stattfand, spllt sich die Anlage.

Der Zeitraum kann durch unseren Werkskun-
dendienst auf die individuellen Betriebsbedin-
gungen angepasst werden.

5.2 Wird innerhalb von 72 Stunden die Kapazitat
nicht erschopft, 10st die Steuerung eine Rege-
neration aus

6 Interaktion zu anderen BWT-Geréten
Ein Mineralstoff-Dosiergerat kann jederzeit
mittels Steckverbinder angeschlossen werden.

7 Konnektivitat
7.1 USB-Schnittstelle zum Auslesen der Betriebs-
historie.

7.2 GLT-Steckverbinder: Bei Fehler oder Span-
nungsausfall ist der Kontakt gedffnet (max.
Kontaktbelegung 24 VDC; 0,5 A).

8 Sicherheit

AQA Safe Ventil

Das AQA Safe Ventil schitzt bei Spannungs-
ausfall vor Wasserschaden, speziell dann,
wenn das Spllwasser Uber eine Hebeanla-
ge abgeleitet wird, die bei Spannungsausfall
ohne Funktion ist.

Bei einem Spannungsausfall bleiben die Steu-
erventile im jeweiligen Betriebszustand. Die
programmierten Parameter sind dauerhaft
gespeichert und werden dadurch nicht beein-
flusst.

©
o

8.2 AQA-Watch-Funktion

Die programmierbare AQA-Watch-Funktion
Uberwacht das Hauswassernetz auf dauerhaf-
te kleine (<60I/h) Durchfliisse. (Kleine dauer-
hafte Durchfllisse sind ein Anzeichen fir ein
Problem im Leitungsnetz).

Im Fehlerfall (Wasserfluss langer als 10 min. <
60 I/h) gibt die Steuerung eine Warnung aus.

8.3 AQA Stop - Bodenfeuchtigkeit
Kommt der Bodensensor des AQA perla mit
Wasser in Kontakt wird die Wasserzufuhr
nach der Anlage gesperrt und es erfolgt eine
Warnmeldung. Der Bodensensor spricht nur
auf Trinkwasser an (Mindestleitfahigkeit von
200pS/cm).

8.4 AQA Stop — Wassermengenbegrenzung
Um Wasserschaden zu minimieren, sperrt das
Steuerventil die Wasserzufuhr nach einem
unterbrechungsfreien Durchfluss eines vorab
festzulegenden Wasservolumens.




5 Einbauvorbedingungen

1 Aligemein
1.1 Die Einrichtung der Anlage muss entspre-
chend der Einbauanleitung It. der AVB Wasser
V, §12.2 durch das Wasserversorgungsunter-
nehmen oder ein in ein Installateurverzeichnis
eines Wasserversorgungsunternehmen einge-
tragenes Installationsunternehmen erfolgen.

1.2 Ortliche Installationsvorschriften, allgemeine
Richtlinien, allgemeine Hygienebedingungen
und technische Daten mlssen beachten wer-
den.

2 Einbauort und Umgebung

2.1 In Installationen, in denen Wasser flr Feuer-
|I6schzwecke bereitgestellt wird, dirfen Weich-
wasseranlagen nicht eingebaut werden.

2.2 Der Einbauort muss frostsicher sein, den
Schutz der Anlage vor Chemikalien, Farbstof-
fen, Lésungsmitteln, Dampfen gewéhrleisten,
eine Bauwerksabdichtung gem. DIN 18195-5
besitzen und ein einfaches Anschliessen an
das Wassernetz erméglichen.

2.3 Ein Kanalanschluss, ein Bodenablauf und ein
separater Netzanschluss (230 V/50 Hz) mUs-
sen in unmittelbarer Nahe vorhanden sein.

2.4 Wenn kein Bodenablauf vorhanden ist, kann
die Schutzfunktion des in der Weichwasser-
anlage integrierten Aquastops (je nach Modell
vorhanden) oder der internen Aquastopfunk-
tion ausreichend sein.

Dies liegt jedoch im Ermessensspielraum des
Sachversicherers. Die Klarung obliegt dem An-
lagenbetreiber.

Wenn kein Bodenablauf vorhanden ist und die
Weichwasseranlage keine integrierte Aqua-
stopfunktion besitzt, muss eine bauseitige
Sicherheitseinrichtung in Fliessrichtung vor
der Weichwasseranlage eingebaut werden.
Die Sicherheitseinrichtung (z. B. BWT Aqua-
stop extern) muss die Wasserzufuhr stromlos
absperren, um einen nicht bestimmungsge-
massen Wasseraustritt aus der
Weichwasseranlage im Falle eines Anlage-
schadens zu verhindern.

2.5 Die Spannungsversorgung (230 V/50 Hz)
und der erforderliche Betriebsdruck missen

permanent gewdhrleistet sein. Ein separater
Schutz vor Wassermangel ist nicht vorhanden
und musste — wenn erwinscht — értlich ange-
bracht werden.

3 Einspeisewasser
3.1 Das einzuspeisende Hartwasser muss stets
den Vorgaben der Trinkwasserverordnung bzw.
der EU-Direktive 98/83 EC entsprechen. Die
Summe an geléstem Eisen und Mangan darf
0,1 mg/l nicht Gberschreiten! Das einzuspei-
sende Hartwasser muss stets frei von Luft-

blasen sein, ggf. muss ein Entlifter eingebaut
werden.

3.2 Dient das behandelte Wasser dem menschli-
chen Gebrauch im Sinne der Trinkwasserver-
ordnung, darf die Umgebungstemperatur 25
°C nicht Uberschreiten.

Dient das behandelte Wasser ausschliesslich
technischen Anwendungen, darf die Umge-
bungstemperatur 40 °C nicht Uberschreiten.

3.3 Der maximale Betriebsdruck der Anlage darf
nicht Uberschritten werden (siehe Technische
Daten). Bei einem héheren Netzdruck muss
vor der Anlage ein Druckminderer eingebaut
werden.

Ein minimaler Betriebsdruck ist fur die korrekte
Funktion der Anlage erforderlich (siehe 12
Tech. Daten).

Bei Druckschwankungen und Druckstdssen
darf die Summe aus Druckstoss und Ru-
hedruck den Nenndruck nicht Ubersteigen,
dabei darf der positive Druckstoss 2 bar nicht
Uberschreiten und der negative Druckstoss
darf 50% des sich einstellenden Fliessdru-
ckes nicht unterschreiten (siehe DIN 1988-
200/3.4.3).

3.4 Der kontinuierliche Betrieb der Weichwas-

seranlage mit Wasser, welches Chlor oder
Chlordioxid enthalt, ist méglich wenn die Kon-
zentration an freiem Chlor / Chlordioxid nicht
0,5 mg/l Uberschreitet.
Ein kontinuierlicher Betrieb mit chlor-/chlordi-
oxidhaltigem Wasser flihrt zu einer vorzeitigen
Alterung des lonenaustauschermaterials! Eine
Weichwasseranlage reduziert die Konzentra-
tion an freiem Chlor und Chlordioxid, d.h. die
Konzentration im Ablauf einer Weichwasser-
anlage ist in der Regel deutlich niedriger als im
Zulauf.



4 Einbau

4.1 Vor dem Einbau der Anlage muss das Rohrlei-
tungsnetz gespult werden.

4.2 Es muss geprlft werden, ob der Anlage ein
Mineralstoff-Dosiergerat zum Schutz vor Kor-
rosion nachgeschaltet werden muss.

4.3 Zum Einbau korrosionsbestédndige Rohrmate-
rialien verwenden. Die korrosionschemischen
Eigenschaften bei der Kombination unter-
schiedlicher Rohrwerkstoffe (Mischinstallation)
mussen beachtet werden — auch in FlieBrich-
tung vor der Weichwasseranlage.

4.4 In Fliessrichtung maximal 1 m vor der Anla-
ge muss ein Schutzfilter installiert werden.
Der Filter muss funktionsfahig sein, bevor die
Weichwasseranlage installiert wird. Nur so
ist gewahrleistet, dass Schmutz oder Korro-
sionprodukte nicht in die Weichwasseranlage
gesplt werden.

4.5 Nach Vorgaben der VDI 6023 mUssen vor und
nach der Anlage geeignete Probenentnahme-
stellen eingebaut werden.

4.6 Der Schlauch am Sicherheitstberlauf des
Regeneriermittelbehélters und der Spllwas-
serschlauch missen mit Gefalle zum Kanal
geflihrt oder in eine Hebeanlage eingeleitet
werden.

4.7 Nach EN 1717 mussen der Spulwasser- und
der Uberlaufschlauch mit dem vorgeschrie-
benen Abstand zum héchstméglichen Ab-
wasserspiegel am Kanalanschluss befestigt
werden. (Abstand grésser als Durchmesser
des Abflussrohres).

4.8 Wird das Spulwasser in eine Hebeanlage
eingeleitet, muss diese flr eine Wassermenge
von mind. 2 m%h bzw. 35 I/min bei Anlagen fur
die Haustechnik und von mind. 3 m%h bzw. 50
I/min bei Anlagen der Baureihe Rondomat und
Aga perla professional ausgelegt sein.

Wenn die Hebeanlage gleichzeitig auch fir an-
dere Anlagen genutzt wird, muss sie um deren
Wasserabgabemengen grésser dimensioniert
werden.

Die Hebeanlage muss salzwasserbestandig
sein.

5 Betrieb

5.1 Die Anlagengrésse muss den zu erwartenden
Nutzungsbedingungen entsprechen. Hinweise
hierzu finden sich in der DIN 1988-200 und
den technischen Daten.

5.2 Nach Zeiten ohne oder geringer Wasser-
entnahme z. B. Ferienzeiten sollte eine Ent-
nahmearmatur flr mindestens 5 Minuten voll
gedffnet werden, bevor das Wasser wieder
genutzt werden kann (siehe Kapitel Betriebs-
unterbrechungen in der Bedienungsanleitung).

5.3 Die mikrobiologische Wasserqualitat des ent-
harteten Wassers wird auch durch die Qualitat
des verwendeten Regeneriermittels bestimmt.




6 Einbau

Einbauschema

L000 | Filter[><]
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Druckminderer,
Dosieranlage
optional
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je nach
Betriebs-
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Multiblock X
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Die Anlage gem. nebenstehendem Schema
anschliessen.

Im Multiblock X ist ein Bypass integriert.

Der Einbau ist in waagerecht und senkrecht verlau-
fende Rohrleitungen mdglich.

Die separaten Einbauanleitungen beachten, da
sonst im Schadensfall die Gewahrleistung erlischt.

Eventuell vorhandene Schmutzpartikel durch Offnen
des Handrades am Multiblock ausspulen.

Wellrohrschlauch an den Multiblock Ausgang
anschliessen und mit dem Hartwassereingang (6)
verbinden. Fliessrichtungspfeile beachten!

Wellrohrschlauch an den Multiblock Eingang
anschliessen und mit Weichwasserausgang (5)
dichtend verbinden.



>20 mm

Spllwasserschlauch (12) mit Gefélle zum Kanal-
anschluss (Abfluss) fihren und das Ende mit dem
beiliegenden Befestigungsmaterial gegen ,Druck-
Wedeln* sichern.

Uberlaufschlauch (18 x 24) auf den Sicherheits-
Uberlauf (13) aufstecken, mit Kabelbinder sichern
und mit mind. 10 cm Gefélle zum Kanalanschluss
(Abfluss) fuhren.

Die beiden zum Kanal verlegten Schlauche durfen
nicht verbunden werden und keine Querschnittsver-
engungen aufweisen.

Nach EN 1717 mussen der Spulwasser- und der
Uberlaufschlauch mit mindestens 20 mm Abstand
zum héchstméglichen Abwasserspiegel am Kanal-
anschluss befestigt werden (freier Auslauf).

Den Bodensensor auf dem Fussboden platzieren.

Anschlisse
an Unterseite Elektronikgehduse werden nur fir
folgende Anschlusse benétigt:

Abdeckhaube (2) abnehmen, 2 grosse Kunststoff-
schrauben entfernen, Klappe mit der Elektronik
aufklappen und festhalten.

Zentrale-Leit-Technik, ZLT-Anschluss (rote Cinch-
buchse) flr z. B. Salzmangel, etc.

Dosierpumpen-Steuerungsanschluss (weisse Cin-
chbuchse)

Anschlussbuchse fiir AQA Link (USB)

Anschlussbuchse fir Verschneideeinrichtung




7 Inbetriebnahme

Anzeige und Bedienung

Die Betriebsanzeige

Wasserverbrauch seit Inbe- Uhrzeit Aktueller Durchfluss
triecbnahme im m?

Verbleiben-
de Restka-
pazitit bis
zur Regene-
ration

Hilfe Kurvendarstellung Wasserhirte Handbedienung Einstellungen
einstellen
Protokoll

e Der Bildschirmschoner

s

| Nach 15 Minuten ohne Eingabe erscheint der
For You and Planet Blue. BEST WATER TECHNOLOGY Bildschirmschoner mit der Telefonnummer
des Ansprechpartners.

Durch Antippen erscheint wieder die Be-
triebsanzeige.




]IIIII

[°

For You and Planet Blue. | BEST WATER TECHNOLOGY

Inbetriebnahme starten

Trinkwasserhéarte ermitteln

An der nachsten Kaltwasserzapfstelle vor der
Weichwasseranlage, die Entnahmearmatur voll
6ffnen und das Wasser 1 Minute ablaufen lassen.
Wasserharte mit AQUATEST ermitteln und notieren.

Regeneriermittel einfillen

Abdeckhaube (2) abnehmen und max. 50 kg Rege-
neriermittel (Tablettensalz DIN EN 973 Typ A, z.B.
Clarosal oder Sanisal/Sanitabs) in den Regenerier-
mittelbehalter (3) einflllen.

Netzstecker einstecken
Wasserzufuhr 6ffnen

Der Multiblock muss vollstéandig geéffnet werden
(Stellrad bis Anschlag).

Der Bildschirmschoner erscheint.

Die Grundpositionierung beginnt und lauft ca. 40
sek.

Bitte warten Sie, bis das Laufgerdusch endet.

Was wollen Sie tun? erscheint.

Inbetriebnahme driicken

(Falls die Taste Inbetriebnahme nicht gedriickt wird,
findet nach 3 Minuten automatisch eine Regenera-
tion statt. Die Dauer der Inbetriebnahme verlangert
sich dadurch um 40 Minuten.

Wird eine Regeneration gestartet, missen 20 - 25
Liter Trinkwasser in den Regeneriermittelbehalter

gefullt werden.)




Inbetriebnahme Spilen startet

Beide Austauschersdulen werden gespilt (Dauer
ca. 6 Minuten).

Bitte warten Sie, bis das Spulen beendet ist.

Einstellungen driicken

Uhrzeit - Datum Harte

Anlagen Setup Einbauort

Ansprechpartner driicken

Anspreclnyartner

Kundendienst
Name:
Telefon:

Installateur

Name: Muster Sanitér Name driicken
Telefon:

Name eingeben

o
“* bestatigen




Kundendienst
Name:
Telefon:

Installateur

Name: Muster Sanitar
Telefon: Telefon driicken

Nummer eingeben

bestéatigen

Kundendienst

Name:

Telefon:

Installateur

Name: Muster Sanitar
Telefon: 0815 1234567

Uhrzeit - Datum Héirt(\(m Hérte driicken
A )

Anlagen Setup EinbM

Ansprechpartner




Hier muss die vor Ort gemessene Trinkwasser-
Uhrzeit - Datum Hﬁrt? harte und die gewlinschte Ausgangswasserharte
A )

eingegeben werden.

Anlagen Setup EinbN Information zur Ausgangswasserharte

Die Trinkwasserverordnung sieht fir Natrium einen
Grenzwert von 200 mg/I vor. Der Grenzwert wurde
Ansprechpartner |  so niedrig gewahlt, damit das Trinkwasser auch von
Menschen, die eine natriumarme Diat einhalten
mussen, fur Trink- und Kochzwecke verwendet
werden kann.
Durch die Reduzierung der Wasserharte um 1 °dH
erhéht sich der Natriumgehalt um 8,2 mg/I.
(Trinkwasserharte — Ausgangswasserharte) x
8,2 mg/l = Erhéhung des Natriumgehaltes.

22 °d

IN Trinkwasserharte
Gemessene Trinkwasserhérte eingeben.

Ziffern andern

bestatigen

ouT Ausgangswasserharte

GewUlnschte Ausgangswasserharte (Restharte) ein-
gegeben. (BWT Empfehlung 4° - 8° dH. In Osterreich
ist eine Resthérte von > 8,4 °dH vorgeschrieben).

bestatigen




22 °d

9 (WY E) LS

speichern
Die Verschneidung stellt sich ein.

Der Soleraum wird automatisch mit Trinkwasser
beflllt (Dauer ca. 25 Minuten).

Wahrend dieser Zeit sind die Funktionen im Meni
Handbetrieb gesperrt.

Bitte warten Sie das Ende der Inbetriebnahme ab.

Die Ausgangswasserhérte ist jetzt noch nicht
feinjustiert.

Bitte prifen und feinjustieren Sie die Ausgangs-
wasserharte (siehe Bedienung / Wasserharte
Uberprifen).

Die Inbetriebnahme ist beendet.
Die Anlage ist betriebsbereit.




Anlageniibergabe an den Betreiber

Bei zeitlichen Abweichungen zwischen Einbau/
Inbetriebnahme und Ubergabe an den Betreiber
muss eine manuelle Regeneration beider Austau-
scherséulen nacheinander durchgefiihrt werden.

Der Betreiber muss Uber Funktion, Bedienung
und Inspektion der Anlage informiert werden.
Einbau- und Bedienungsanleitung dem Betreiber
Ubergeben.



8 Bedienung

Bitte separate Bedienungsanleitung fir Multiblock
Modul und Anschluss-Set DN 32/32 beachten.

Hinweisanzeige
sobald ein rotes Dreieck erscheint liegt ein Hinweis
vor.

Rotes Dreieck dricken, um den Hinweis anzu-

d Planet Blue. | BEST WATER TECHNOLOGY Zeigen.

Regeneriermittel nachfiillen

Regeneriermittel nachfillen, wenn im Display Salz-
mangel angezeigt wird.

LRSS Alle handelsublichen Regeneriersalze (Tabletten-
Salzmangel : T o f salz DIN EN 973 Typ A, z.B. Clarosal oder Sanisal/
01.07.14 E Sanitabs) kénnen eingesetzt werden.
10:45:21
Info -> Help Abdeckhaube (2) 6ffnen. Regeneriermittel in den
/ Regeneriermittelbehalter (3) flllen.

ﬁ .‘ \ d* driicken bis die Anzeige Salzmangel

erlischt.

Die Nachfullung dirfen keine Verunreinigungen
a in den Regeneriermittelbehélter (3) gelangen
5 (Regeneriermittelpackungen ggf. vor Verwendung
reinigen).

Sollten Verunreinigungen im Regeneriermittelbehal-
ter (3) auftreten, muss er mit Trinkwasser gereinigt
werden.




Handbedienung

Handbedienung driicken

A Regeneration manuell auslésen
B Sé&ulenwechsel
C Regeneration abbrechen (nicht empfohlen)

D Inbetriebnahme-Spulung durchfiihren
(weiter siehe Inbetriebnahme)

Die einzelnen Regenerationsschritte (z.B. H,0)
und die verbleibende Regenerationsdauer werden
angezeigt.

= Aw

10 Die Regenerationsdauer ist abhangig von Ein-

gangswasserdruck und dauert zwischen 10 und
20 Minuten.
00:17:41 1211

@RS W E N




Einstellungen &ndern
Hier kdnnen Uhrzeit, Datum, Wasserharte, Sprache

(Einbauort) und Einstellungen (Anlagen Setup)
geandert werden.

Schraubenschlissel driicken

\
Anlagen Setu Einbauort

Uhrzeit - Datﬂ\ Harte
\

Ansprechpartner Unter Ansprechpartner steht der zusténdige Kun-
dendienst und Installateur.

Uhrzeit einstellen

Urzeit 08 : : 00
Datum 01 : 14 Direkt die zu &ndernden Ziffern antippen
Sommerzeit nein

Ziffern &ndern

bestatigen




Urzeit 08 : 50 : 00
Datum 01 : 07 : 14
Sommerzeit nein

speichern

Uhrzeit - Datum Haérte
Anlagen Setup Einbauort
Ansprechpartner

9 QI E LS




Wasserhérte lberpriifen

Die Trinkwasserharte und die eingestellte Aus-
gangswasserhérte muss bei der Inbetriebnahme
und spater 1 mal pro Monat kontrolliert und evtl.
korrigiert werden.

Information zur Ausgangswasserharte

Die Trinkwasserverordnung sieht fur Natrium einen
Grenzwert von 200 mg/l vor. Der Grenzwert wurde
so niedrig gewéhlt, damit das Trinkwasser auch von
Menschen, die eine natriumarme Diat einhalten
mussen, fur Trink- und Kochzwecke verwendet
werden kann.

Durch die Reduzierung der Wasserhéarte um 1 °dH
erhoht sich der Natriumgehalt um 8,2 mg/I.
(Trinkwasserharte — Ausgangswasserharte) x
8,2 mg/l = Erhéhung des Natriumgehaltes.

Wasserharte ermitteln

An der néchsten Kaltwasserzapfstelle vor und nach
der Weichwasseranlage, die Entnahmearmatur voll
6ffnen und das Wasser 1 Minute ablaufen lassen.
Wasserharte mit AQUATEST ermitteln und notieren.

Wasserharte korrigieren

Wassertropfen driicken

22 °d

Trinkwasserharte driicken




IN Trinkwasserhérte
Gemessene Trinkwasserhérte eingeben.

Ziffern &ndern

bestétigen

ouT Verschnittwasserhérte

Gewlinschte Verschnittwasserharte (Restharte) ein-
gegeben. (BWT Empfehlung 4° - 8° dH. In Osterreich
ist eine Resthérte von > 8,4 °dH vorgeschrieben).

bestatigen

22 °d

Die Verschneidung stellt sich ein.

Jetzt kann die Ausgangswasserhérte feinjustiert
werden.

WY E)



Ausgangswasserharte feinjustieren

An der nachstgelegen Kaltwasserzapfstelle die Ent-
nahmearmatur voll 6ffnen und mit dem AQUATEST-
Harteprufgerat die Ausgangswasserharte ermitteln.
Wenn der ermittelte Wert vom eingestellten Wert

(OUT) abweicht, kann eine Feinjustierung durch-
gefuhrt werden.

Wassertropfen driicken

Handbedienung driicken

Motorverschneidung wird eingeblendet.

Zahnrad dreht sich, wenn Motorverschneidung lauft.
Die Pfeiltaste hoch driicken, die Wasserhéarte

erhoht sich.

Die Pfeiltaste runter dricken, die Wasserharte
verringert sich.




@ W E TN

Mit AQUATEST-Harteprifgerat die Ausgangswas-
serhdrte prifen, ob das gewlinschte Ergebnis
erreicht wurde.

Pfeiltasten drlcken, bis die eingestellte und die
ermittelte Ausgangswasserharte lbereinstimmen.

OK-Taste driicken zum Speichern

Zuruck zur Betriebsanzeige



Uhrzeit - Datum Harte
Anlagen&etup Einbauort
Q Ansprechpartner

Techniker

» Regenerations-Zeitpunkt

Akustischer Alarm nein
High-Flow nein
AQA Stop ja
Sensor nein
Rinse / Hygiene nein
AQA Watch ja
Filter nein
Bildschirmschoner ja
AQA Stop Auslosevolumen 9999 |

» Regenerations-Zeitpunkt

Akustischer Alarm nein
High-Flow nein
AQA Stop ja
Sensor nein
Rinse / Hygiene nein
AQA Watch ja
Filter nein
Bildschirmschoner ja
AQA Stop Auslosevolumen 9999 |

Einstellmdglichkeiten im Anlagen
Setup

Techniker ist dem Kundendienst vorbehalten
(Passwortgeschitzt)

Einstellungen éndern

1. Mit Pfeiltasten Cursor das gewiinschte Feld
stellen.

2. Mit Enter-Taste die Bearbeitung des Feldes
aktivieren.

3. Mit Pfeiltaste nein / ja @&ndern

4. Mit Enter-Taste bestétigen

Einstellmdglichkeiten und ihre Bedeutung

Regenerations-Zeitpunkt
Nur bei Weichwasseranlagen mit Parallelbetrieb

Akustischer Alarm
Alarmton an/aus




» Regenerations-Zeitpunkt

Akustischer Alarm nein
High-Flow nein
AQA Stop ja
Sensor nein
Rinse / Hygiene nein
AQA Watch ja
Filter nein
Bildschirmschoner ja
AQA Stop Auslosevolumen 9999 |

High-Flow-Betrieb

Bei stark erhohten Volumenstrémen (z.B. Schwall
oder sog. Regenduschen) ist es mit dieser Funktion
maoglich, die Anlage mit héheren Dauerdurchfliissen
zu betreiben (Einstellung im Techniker-Setup)

AQA Stop
Bodensensor zur Feuchtemessung zusammen mit
Wassermengeniberwachung.

AQA Stop Auslésevolumen
Einstellbare Wassermenge nach der die Wasserzu-
fuhr unterbrochen wird.

Sensor
Funktion nicht aktivierbar

Rinse / Hygiene

R: Die Rinsefunktion ist eine zuséatzliche Weich-
wasserspllung, empfohlen bei Betrieb mit
anschliessender Umkehrosmose, Dampferzeuger
etc.

H: Hygienespllung beider Austauschersédulen nach
24h ohne Wasserdurchfluss

R+H: beide Funktionen aktiv

AQA Watch

Die AQA Watch-Funktion iberwacht das Hauswas-
sernetz auf dauerhafte kleine (<60I/h) Durchfllisse
(kleine dauerhafte Durchflisse sind ein Anzeichen
far ein Problem im Leitungsnetz).

Im Fehlerfall wird die Steuerung eine Warnung
ausgeben. Bei Fehler oder Spannungsausfall ist
der ZLT-Kontakt gedffnet. (max. Kontaktbelegung
24VDC; 0,5 A).

Filter

Erinnerung Filterelement Wechsel oder Ruiickspu-
lung alle 6 Monate, auswahlbarer Filtertyp Back-
wash, E1, Change (Wechselfilter, E1, Riickspilfilter)

Bildschirmschoner
Wird nach 15 min ohne Eingabe ausgeldst
Einschalten / Ausschalten



Spitzendurchfluss 0-24h: I/h
& Spitzendurchfluss 24h: I/h
Spitzendurchfluss seit IBN: I/h

Verbrauch 0-24h: |
@ Verbrauch seit IBN: |
Summe Verbrauch seit IBN: m?

Regenerationen seit IBN: 3
Reg. seit Service: 3
Salzverbrauch-~: 1 kg
IBN Datum: 30.04.2015
PU Version: 1.75
DU Version: 4.16

Messwerterfassung

Die Messwerterfassung zeigt die Verbrauchswerte
fir Wasser und Regeneriermittel an.

Protokoll driicken

Anlagenlogbuch kann nur vom Kundendienst auf-
gerufen werden.

Messwerterfassung driicken

Spitzendurchfluss 0-24h
Spitzendurchfluss des aktuellen Tages in Liter/h

Spitzendurchfluss 24h
Durchschnittswert aus den téglichen Spitzendurch-
flusswerten seit Inbetriebnahme in Liter/h

Spitzendurchfluss seit IBN
Spitzendurchfluss seit Inbetriebnahme in Liter/h

Verbrauch 0-24h
Wasserverbrauch des aktuellen Tages in Liter

Verbrauch seit IBN

durchschnittlicher Wasserverbrauch pro Tag seit
Inbetriebnahme in Liter

Summe Verbrauch seit IBN

Wasserverbrauch seit Inbetriebnahme in m3
Regenerationen seit IBN

Anzahl der Regenerationen seit Inbetriebnahme

Reg. seit Service
Anzahl der Regenerationen seit letztem Service

Salzverbrauch
Regeneriermittelverbrauch seit Inbetriebnahme

in kg




IBN Datum
= Inbetriebnahme Datum (wird ab 1m3 Wasserver-
brauch automatisch eingetragen)

PU Version
Softwareversionsnummer der Leistungselektronik

DU Version
Softwareversionsnummer der Displayelektronik

Kurvendarstellung und Solezéhler

Kurvendarstellung driicken

Die Kurvendarstellung zeigt den Durchfluss tber
den Zeitraum der letzten 24 Stunden in 3 Abschnit-
ten zu je 8 Stunden.

1=0-8Uhr

2=8-16 Uhr

3=16-24 Uhr

Solezahler driicken

Mittels der Anzeige Solezéhler lasst sich die
Absaugung der Sole Uberwachen.

Die Absaugung wird graphisch und durch eine ab-
wartszéhlende Prozentanzeige dargestellt.
Erfolgt keine vollstdndige Absaugung ist dies
ein Hinweis auf eine Stérung z.B. zu geringer
Betriebsdruck.

Die Anzeige bleibt bis zum Start der nachsten Re-
generation erhalten.



@ WIE IS

@ WIE IN

Meldungen

Wenn auf dem Display ein rotes Dreieck angezeigt
wird, liegt eine Meldung vor.

Service
Die Anzeige Service erscheint nach 500 Regene-

rationen bzw. nach 12 Monaten.

Eine Wartung durch den BWT-Kundendienst sollte
durchgefihrt werden.

Dreieck driicken




Service

Die Anzeige Service erscheint nach 500 Regene-
rationen bzw. nach 12 Monaten.

Eine Wartung durch den BWT-Kundendienst sollte
durchgefuhrt werden.

AQA Stop ausgeldst

Der Bodensensor hat Wasserkontakt oder Wasser
fliesst ununterbrochen und hat die vergebene Men-
ge uberschritten.

01.07.14 Ursache abstellen.
10:45:21

AQA Stop ausgelost Bodensensor ggf. abtrocknen.

Fir weiter Infos (Hilfe Taste)

Fragezeichen driicken
A Enter Taste 5 Sekunden lang driicken.
*

Alternativ Netzstecker ziehen und nach 10 Sekun-
den wieder einstecken.

01.07.14
10:45:21 Das Steuerventil gibt den Wasserfluss wieder frei.

AQA Stop Liter ausgelost

Stérmeldungen werden mit einem roten Display und
Fir weiter Infos (Hilfe Taste) einer Kurzbeschreibung angezeigt.

Fragezeichen driicken
* Fehler quittieren

Zum Beispiel: Fehler Uberstrom

01.07.14 Fehler quittieren

10:45:21
Uberstrom Kanal 2
Bei anhaltenden Problemen den Netzstecker ziehen
und das Handrad am Multiblock Modul bis zum
Anschlag schliessen (der Bypass zur Wasserversor-
gung ist somit freigegeben).

Wenn der Fehler weiterhin angezeigt wird,
Kundendienst anfordern.







Betriebsunterbrechungen & Wiederinbetriebnahme

Bei vorhersehbaren Stagnationsphasen sollten
folgende Vorkehrungen getroffen werden:

BWT- Empfehlung bei Wiederinbetriebnahme nach
Stagnationsphasen:

Hauptabsperrarmatur schliessen.
Weichwasseranlage vom Netz trennen (Multiblock
schliessen).

Weniger als 3 Tage Inbetriebnahme Spulung der Weichwasseranlage.

Keine Anschliessend alle Zapfstellen zum Spllen der
Installation 6ffnen.

3 bis 30 Tage Hauptabsperrarmatur und Multiblock 6ffnen.

Beide Austauscherharzsaulen regenerieren.
Anschliessend alle Zapfstellen zum Spllen der
Installation 6ffnen.

1 bis 6 Monate

Hauptabsperrarmatur schliessen.
Weichwasseranlage vom Netz trennen (Multiblock
schliessen) und ausser Betrieb nehmen.

Hauptabsperrarmatur und Multiblock 6ffnen.

Vom BWT-Kundendienst eine Regeneration beider
Austauscherharzsaulen unter Zugabe von Dioxal-
Desinfektionsmittel durchfiihren lassen.
Anschliessend alle Zapfstellen zum Spllen der
Installation 6ffnen.

Lénger als 6 Monate

Hauswasserinstallation vom 6&ffentlichen Trink-
wassernetz trennen.

Weichwasseranlage vom Netz trennen (Multiblock
schliessen) und ausser Betrieb nehmen.

Anschluss zum o6ffentlichen Trinkwassernetz wie-
der herstellen.

Vom BWT-Kundendienst eine Regeneration beider
Austauscherharzsaulen unter Zugabe von Dioxal-
Desinfektionsmittel durchfihren lassen.

Ausserbetriebnahme

Multiblock schliessen. Das Trinkwassernetz wird
Uber den Bypass im Multiblock mit Rohwasser
versorgt.

Taste Handbetrieb driicken

Rechte Taste driicken

Inbetriebnahme durchfihren driicken

Linke Taste driicken zum Inbetriebnahme Spllen
Eine Spulung wird durchgefiihrt, bis das Wasser
zur Druckentlastung ausgespdilt ist.

Ca. 5 Minuten warten, bis die Betriebsanzeige

erscheint.
Netzstecker ziehen.

Warenriicksendung

Warenricksendungen werden bei BWT aus-
schliesslich Uber eine Ricksendenummer (RMA-
Nr.) abgewickelt. Die Ricksendenummer erhalten
Sie In Deutschland tber Tel. 06203 7373.



9 Betreiberpflichten

Sie haben ein langlebiges und servicefreundliches
Produkt gekauft. Jedoch benétigt jede technische
Anlage regelméssige Servicearbeiten, um die ein-
wandfreie Funktion zu erhalten.

Informieren Sie sich regelméassig Uber die Was-
serqualitdt und die Druckverhéltnisse des zu
behandelnden Wassers. Bei Anderungen der
Wasserqualitat miissen ggf. Anderungen in den
Einstellungen vorgenommen werden. Fordern Sie
in diesem Fall eine Fachberatung an.

Voraussetzung fir Funktion und Gewéhrleistung
sind die regelmassigen Inspektionen (alle 2 Monate)
durch den Betreiber und eine halbjéhrliche routi-
nemassige Wartung (EN 806-5) durch den BWT-
Kundendienst oder einen von BWT zur Wartung
autorisierten Installateur.

Eine weitere Voraussetzung fur Funktion und Ge-
wahrleistung ist der Austausch der Verschleissteile
in den vorgeschriebenen Wartungsintervallen.

Inspektion

Folgende Inspektionen missen vom Betreiber
regelmaéssig durchgefihrt werden.
Regeneriermittel nach Verbrauch
kontrollieren und nachftllen

Wasserharte Uberprifen 1 mal pro Monat
Die Trinkwasserharte und die eingestellte Aus-
gangswasserharte missen kontrolliert und evtl.
korrigiert werden (siehe Inbetriebnahme).

Sichtkontrolle alle 2 Monate
Anschlussleitungen und Verbindungen auf Dichtig-
keit Uberprtifen.

Verschmutzung im Regeneriermittelbehélter kon-
trollieren und bei Bedarf mit klarem Wasser reinigen
und spulen.

Reinigung mindestens 1 mal pro Jahr
Regeneriermittelbehélter hygienisch reinigen

Desinfektion

In ungtinstigen Fallen, z.B. langeren Stillstandszei-
ten in warmen Aufstellungsrdumen, kann zusétzlich
zur Regeneration eine Desinfektion durch den
Kundendienst notwendig werden.

Bei regelméssigen Regenerationen (nach Men-
gensteuerung oder Zeitvorrangsteuerung) ist eine

zusatzliche Desinfektion nicht erforderlich.

Die Kontrollintervalle sind Mindestempfehlungen
und mussen bei empfindlichen Verbrauchersyste-
men vom Betreiber entsprechend verkurzt werden.

Wartung

Folgende Wartungsarbeiten missen regelméssig
durch den BWT-Kundendienst oder einen von BWT
zur Wartung autorisierten Installateur durchgefuhrt
werden.

Wir empfehlen, einen Wartungsvertrag mit Ihrem
Installateur oder dem Werkskundendienst abzu-
schliessen.

Funktionsprufungen
Ruckflussverhinderer 2 x pro Jahr
Soleabsaugsystem 2 x pro Jahr
Elektrolysezelle 2 x pro Jahr
Wasserzahler 2 x pro Jahr
Salzmangelschalter 2 x pro Jahr
Siebboden 2 x pro Jahr
Antriebsmotor 2 x pro Jahr
AQA Stop 2 x pro Jahr
Hydraulische Uberpriifung 2 x pro Jahr
Hygienische Reinigung des
Regeneriermittelbehalters 2 x pro Jahr

Austausch der Verschleissteile - obligatorisch
Elektrolysezelle

Solemagnetventil

AQA safe ventil

bei gewerblichen Anlagen alle 6 Monate
bei Anlagen im hauslichen Umfeld alle 12 Monate

Doppelventil mit Austauscherséulen alle 10 Jahre




10 Gewahrleistung

Im Stérfall wahrend der Gewéhrleistungszeit wen-
den Sie sich bitte unter Nennung des Geréatetyps
und der Produktionsnummer (siehe technische
Daten bzw. Typenschild des Geréates) an lhren
Vertragspartner, die Installationsfirma.

Die Nichteinhaltung der Einbauvorbedingungen und
der Betreiberpflichten flihren zum Gewahrleistungs-
und Haftungsausschluss.

Die im Kapitel Betreiberpflichten definierten
Verschleissteile und die aus nicht rechtzeitigem
Austausch resultierenden Schéaden unterliegen
nicht der 2-jahrigen gesetzlichen Gewéhrleistung.

Gerateausfélle oder mangelhafte Leistung, welche
durch falsche Werkstoffwahl/-kombination, einge-
schwemmte Korrosionsprodukte oder Eisen- und
Manganablagerungen verursacht wurden, bzw. fur
daraus entstehende Folgeschéaden tbernimmt BWT
keine Haftung.

Bei Verwendung von Regeneriermittel, das nicht
der DIN EN 973 Typ A entspricht erlischt die Ge-
wahrleistung.




11 Stérungsbeseitigung

Stérung

Ursache

Beseitigung

Salzmangel wird angezeigt.

Zu wenig Regeneriermittel im
Regeneriermittelbehalter (3).

Wenn der Behalter noch gefullt
ist, kann sich eine Verkrustung
aus Regeneriermittel tber dem
Schalter gebildet haben.

Regeneriermittel nachfillen
-Taste drlicken bis Salz-
mangel erlischt.

Regeneriermittel lockern und
umrihren.

Anlage liefert kein Weichwasser.

Kein Regeneriermittel im Rege-
neriermittelbehélter (3).

Stromversorgung unterbrochen.

Verschneidung nicht richtig
eingestellt.

Regeneriermittel nachfullen,

-Taste driicken bis Salz-
mangel erlischt. 3 Stunden
zur Solebildung abwarten und
Regeneration manuell fir beide
Austauschersaulen nachein-
ander auslésen.

Elektrischen Anschluss her-
stellen.

Einstellen geméass Abschnitt
Inbetriebnahme ,, Wasserharte
einstellen®.

Anlage liefert abweichende
Ausgangswasserharte.

Anlage wurde nicht feinjustiert.

Bei der Harteeinstellung war der
Volumenstrom zu gering.

Ausgangswasserharte muss
noch feinjustiert werden.

Wasserharte neu einstellen und
Feinjustierung durchfihren.

Kein Wasserdurchfluss

AQAstop hat die Wasserzufuhr
gesperrt.

Installation auf Leckage uber-
prifen. AQAstop zurilicksetzen

Anlage liefert kein Weich-
wasser, bzw. zu geringe Durch-
flussleistung..

Vordruck zu gering.

Vordruck erhéhen (ggf. Druck-
minderer einstellen) und Ma-
nuelle Regeneration auslésen.

Gefarbtes Spullwasser bei der
Inbetriebnahme.

Abriebpartikel des Austauscher-
harzes.

Inbetriebnahme Spulen wie-
derholen.

Wenn die Stérung mit Hilfe dieser Hinweise nicht beseitigt werden kann, so muss unser Werkskunden-
dienst unter Angabe von Serien- und Produktionsnummer (siehe Typenschild auf der Rickseite des

Anlage) angefordert werden.




12 Technische Daten

Weichwasseranlage Typ AQA perla
Anschlussnennweite DN 32
Anschlussart (G11/4%)
Nennkapazitat nach DIN EN 14743 mol (m®x°dH) 2x1,1(2x7)
Kapazitat / kg Regeneriersalz nach DIN EN 14743 mol 4,3
Spitzendurchfluss bei Verschneidung von 20 °dH auf 8 °dH m%h 2,3
Betriebsdurchfluss bei Verschneidung von 20 °dH auf 0 °dHm?%h 1,0
Nenndurchfluss nach DIN EN 14743 m%h 1,8
Nenndruck PN bar 10
Betriebsdruck, min./max. bar 2-8
Druckverlust bei Betriebsdurchfluss bar 0,4
Einsatzbereich Wohneinheiten / Personen 1-4/2-8
Flllmenge lonenaustauschermaterial | 2x3,2
Regeneriermittelvorrat, max. kg 50
Regeneriermittelverbrauch pro Regeneration, ca. kg 0,25
Spulwasserverbrauch pro Regeneration bei 4 bar, ca. | 21
Spulwasserdurchfluss bei Regeneration, max. I/h 170
Regenerationsdauer, ca. min 17
Wassertemperatur, min. — max. °C 5-25
Umgebungstemperatur, min. — max. °C 5-40
Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Netzanschluss V/Hz 230/50-60
Geratespannung VvDC 24
Anschlussleistung im Betrieb w 2,6
Anschlussleistung bei Regeneration, max. W 40
Stérmeldeausgang, max. VDC/A 24/0,5
Schutzart IP 54
Betriebsgewicht, bei maximaler Fullung kg 102
Versandgewicht, ca. kg 39
Produktionsnummer PNR 6-500107
Produktionsnummer Austria PNR 6-500110

Produktionsnummer




Abweichende technische Daten
fiir High-Flow-Betrieb

Weichwasseranlage Typ | AQA perla in High-Flow-Betrieb
Nennkapazitat nach DIN EN 14743 mol (m?3x°dH) 2x1,8(2x11)
Kapazitat / kg Regeneriersalz * mol 2,9
Spitzendurchfluss bei Verschneidung von 20 °dH auf 8 °dH m%h 3,6
Betriebsdurchfluss bei Verschneidung von 20 °dH auf 0 °dHm?%h 2,3
Regeneriermittelverbrauch pro Regeneration, ca. kg 0,62
Spulwasserverbrauch pro Regeneration bei 4 bar, ca. | 30
Spulwasserdurchfluss bei Regeneration, max. I/h 170
Regenerationsdauer, ca. min 30

* Die technischen Daten entsprechen im High-Flow-Betrieb nicht mehr der DIN EN 14743

Diagramm Dauerdurchfluss

max. zul. Dauerdurchfluss - Verschneidung geschlossen
2500

2250 \

2000 \

1750 \

1500 -1\ \

1250 \ \

1000 \ \

750 \ \

= —AQA perla
high-flow
—AQA perla

Dauerdurchfluss in I/h

250

0 T T T T T T T 1
1,0 1,5 2,0 25 3,0 35 4,0 45 50
Eingangswasserhérte [mmol / liter]




Abmessungen
Bezeichnung AQA perla
Hoéhe A mm 890
Breite B mm 500
Tiefe C mm 520
Anschlusshéhe Wassereingang D mm 630
Anschlusshéhe Wasserausgang E mm 690
Anschlusshéhe Sicherheitstiberlauf F mm 580
Kanalanschluss, mind. DN 40
<
TN
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Normen und Rechtsvorschriften

in der jeweils neuesten Fassung

Je nach Einsatzzweck mussen folgende Normen und Rechtsvorschriften beachtet werden:

Allgemeine Rahmen-Verwaltungsvorschrift tiber Mindestanforderungen an das Einleiten von Abwasser
in Gewasser (Rahmen-AbwasserVwV) Anhang 31-Wasseraufbereitung, Kiihisysteme, Dampferzeugung
Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen Beseitigung von
Abféllen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz)

Verordnung uber die Qualitat von Wasser fir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung)
EN 806, Technische Regeln flr Trinkwasser-Installationen

Normenreihe DIN 1988, Technische Regeln fir Trinkwasser-Installationen

DIN EN 1717, Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in der Trinkwasser-Installation

Die Anlage entspricht der DIN EN 14743 Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser in Gebauden —
Enthérter

und der DIN 19636-100 Enthartungsanlagen (Kationenaustausch) in der Trinkwasserinstallation - Teil
100: Anforderungen zur Anwendung von Enthértungsanlagen nach DIN EN 14743.




Betriebsprotokoll

Die Trinkwasserverordnung, §16, fordert die Fiihrung eines Betriebsprotokolls in der folgenden Form

Einbauort  Strasse Stadt

BWT Weichwasseranlage Typ:

Datum Wasserzahlerstand Wasserharte Wasserhérte Differenz . 8,2
oder am Hauseingang vor der Anlage nach der Anlage = Konzentration an zugesetztem
Kalender- [m3] [°dH] [°dH] Natrium als Bestandteil des Zusatz-
woche stoffs Natriumchlorid (Kochsalz)

Das Fuhren des Betriebsprotokolls ist nicht immer erforderlich, z. B. im privaten Einfamilienenhaus.



Information nach § 16 und § 21 der Trinkwasserver-
ordnung
In diesem Gebaude wird das Trinkwasser wie folgt nachbehandelt:

Art der Nachbehandlung:
Teilenthartung / (Teilentkalkung)

D Dosierung

Bezeichnung der Anlage:

Einbauort der Anlage:

D Dosierung von silikathaltigen Stoffen
Zur Minimierung der Korrosivitat des Trinkwassers und
zur Vermeidung erhéhter Schwermetallkonzentrationen
Silikat-Konzentration ihres Wassers ca. mg/I
Max. zuléssige Zugabe gem. Trinkwassserverordnung: 15 mg/l berechnet als SiO, (berechnet als SiO,)

D Dosierung von phosphathaltigen Stoffen
Zur Minimierung der Verkalkungsneigung, der Korrosivitat des Trinkwassers und
zur Vermeidung erhéhter Schwermetallkonzentrationen
Phosphat-Konzentration ihres Wassers ca. mg/l
Max zulassige Zugabe gem. Trinkwasserverordnung: 2,2 mg/l berechnet als P (berechnet als P)

D Dosierung zur Einstellung des pH-Wertes
Zur Minimierung der Korrosivitat des Trinkwassers und
zur Vermeidung erhéhter Schwermetallkonzentrationen
pH-Wert ihres Wassers
Grenzwert gem. TrinkwV: grésser 6,5 und kleiner 9,5

D Dosierung von Natriumhypochlorit- oder Chlordioxid-L6sung
Zur Erhéhung der Trinkwasserhygiene
Chlor - Chlordioxid - Konzentration ihres Wassers, ca. mg/l
Max zulassige Zugabe gem. TrinkwV: 0,3 mg/I Chlor bzw. 0,2 mg/I Chlordioxid

D Teilenthartung des Trinkwassers durch lonenaustausch gegen Natrium
Zur Minimierung der Verkalkungsneigung

Hartebereich lhres Wassers: D Weich (kleiner 8,4 °dH)
Mittel (8,4°dH — 14,0°dH)

Natriumkonzentration Ihres Wassers ca. : mg/l
Max zulassige Konzentration gem. Trinkwasserverordnung: 200 mg/I

Firma:

Datum der letzten Wartung :
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1 Safety instructions

Caution: mains power

You must disconnect the mains
plug before opening the housing
of the electronic control unit.

If the mains cable of the unit beco-
mes damaged, you must replace it
with an original BWT cable.

Important notes

The unit must be installed as de-

scribed in the installation instructions

and in compliance with AVB Wasser

V, §12.2 (general requirements for the
supply of water in Germany). It must

be installed by a water utility company
or by an installation company registered in the water
utility company’s index of installers.

In keeping with TrinkwV § 16 and § 21 (German m

drinking water ordinance), notify residents of the
installation of the water softener, explain how it
works and which regenerative is used.

Using treated drinking water with plants and
aquatic animals

Each species of plant and aquatic animal requires
water that contains a special combination of sub-
stances. Users of the unit should therefore consult
standard literature and check that they can use
retreated drinking water for watering plants or for
filling ornamental lakes, aquariums or fishponds.

The control unit in your product contains a long-
lasting battery.

Do not dispose of single-use or rechargeable
batteries in household waste.

You must bring batteries to a designated collection
point or send them to BWT (free of charge). Used
batteries contain valuable raw materials that can
be recycled.

Microbiological and sensory quality of the (partially) softened water
The quality of the treated water depends greatly on the conditions under which the unit is installed and
operated. The most important factors are listed in the following table.

Unfavourable conditions

BWT recommendations

Inflow water quality Borderline inflow water quality, which

can become even worse within the unit

Contact your installer
Shorter maintenance intervals

Operating conditions Long stagnation times and

infrequent regeneration

Observe the notes in the operat-
ing instructions

Salt quality Cheap regenerative salts with high

proportions of insoluble components

Use regenerative in accordance
with DIN EN 973 type A.

Installation situation
and conditions

High ambient temperatures, e.g. near
a heating unit

Drainage system for regeneration
water incorrectly designed

When determining whether there is a problem with the sensory or microbiological quality of the treated
water, it is important where in the system the quality is measured. For example, if the quality is measured
at the tap, the water quality may be affected by the pipe material or by the presence of a water heater

or hot water storage tank.




2 List of supplied parts
AQA perla duplex water softener with:

1 1.1 Microprocessor control unit
with touch panel
.2 Two multiple-way control valves
.3 Water meter for partially softened water
.4 Actuator for setting the outlet
water hardness,
2 Cover
Integrated regenerative container with sieve
base and float switch for displaying a low rege-
nerative level
Brine shaft with brine extraction system
Water outlet
Water inlet with non-return valve
Columns containing ion exchange material
Floor sensor for detecting a film of moisture
Multiblock module X DN32
0 Connection set DN 32/32 DVGW with
2 m flushing water hose
2 m overflow hose 18 x 24
Fasteners
11 BWT siphon
- AQUATEST hardness tester

—_

w
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Optional extras (not included in scope of supply):
- Bewasol brine pump Order no.: 11808
- Fault message cable, 3m  Order no.: 11797

Mineral metering units
- Bewados Plus E3 Order no.: 17080
Order no. (Austria): 082026

- Bewados Plus E20 Order no.: 17081
Order no. (Austria): 082027




3 Intended use

PROPER USE

1.

The AQA perla is intended for the partial sof-
tening of drinking and service water. It is also
designed to prevent malfunction and damage
caused by calcification in water pipes and the
connected fittings, devices, boilers and other
equipment.

The performance specifications of the unit
must match the expected usage condi-
tions. Related information can be found in
DIN 1988-200 and in the technical specifica-
tions.

If the unit is intended for a commercial appli-
cation, a BWT consultant must conduct a test
and issue an approval.

4 Function

1. General

1.1 The AQA perla is a duplex water softener that
functions using ion exchange. It is filled with
organic ion exchange material.

1.2 Softened water is available during a regenera-
tion process.

1.3 Regeneration is triggered volumetrically (de-
pending on the quantity of water). This means
that no remaining supply of softened water is
discarded during regeneration.

2. Operation

2.1 The mode of operation is consumption depen-
dent. The ion exchange columns are perfused
on an alternating basis. This alternation maxi-
mises softened water availability and minimi-
ses stagnation in the columns.

2.2 High-flow operation
The regeneration parameters can be changed
in the technician set-up to allow the unit to
handle higher flow rates, as required for rain
showers for example (see technical specifica-
tions for high-flow operation)

2.3 The settings are retained in the event of a po-
wer failure during operation.
The date and time are stored for at least
5 years.

3. Regeneration
3.1 A precision brine meter measures out the brine
required.

3.2 The unit is equipped with a device that disin-
fects the ion exchange material during rege-
neration.

3.3 Measurement data recording during brine
extraction allows the regeneration process to
adapt to current pressure ratios and keep salt
and regeneration water consumption to the
necessary minimum.

3.4 A special salt dissolution and brine cavity
within the regenerative container is used to
achieve the shortest salt dissolution times,
and therefore extremely short regeneration
intervals.




m 3.5 A float switch integrated in the regenerative

container indicates when the regenerative is
running low.

4 Operation

4.1 A graphical TFT screen with an integrated
touch panel is used for display and for control-
ling the unit.

4.2 During start-up, you must enter the hardness
of the local drinking water and the required
outlet water hardness into the control unit. An
actuator is used to set the outlet water hard-
ness.

4.3 All other unit parameters are stored in the
control unit. All unit data is pre-set and unit
parameters can be queried.

4.4 The unit capacity is displayed as a flow volume
in I/h during operation.

4.5 Operating data, such as water and regenerati-
ve consumption, can be displayed on screen.

4.6 The following country-specific settings are
available: D, A, CH, GB, F, |, E.
Water hardness in: °dH, °f, mol/m?, ppm calci-
um carbonate.

4.7 A memory function for filter backwashing or a
filter change can be programmed in the control
unit.

4.8 The installer can store his or her name and
telephone number on the initial screen for the
customer.

5 Stagnation management

A sanitizing flush can be programmed in the
customer set-up. The unit will flush automati-
cally if it detects that there has been no flow of
water in the last 24 hours (factory setting).
Our after-sales service staff can adjust this
time period to the specific operating conditions.

5.2 If the capacity is not used up within
72 hours, the control unit triggers a regene-
ration.

6 Interaction with other BWT units
A mineral metering unit can be plugged into
the unit at any time.

7 Connectivity
7.1 USB interface for reading the operating history.

7.2 CIC plug: The contact opens in the event of
an error or power failure (max. contact assign-
ment 24 VDC; 0.5 A).

8 Safety

AQA Safe valve

The AQA Safe valve protects against water da-
mage in the event of a power failure, particular-
ly when the flushing water is being drained by
a pump that stops functioning when the power
fails.

In the event of a power failure, the control
valves remain in their respective operating
condition. The programmed parameters are
stored permanently and remain unaffected by
this.

8.2 AQA Watch function

The programmable AQA Watch function mo-
nitors the building’s water supply system for
consistently low (< 60 I/h) flow rates. (Consi-
stently low flow rates indicate a problem in the
pipeline network.)

In the event of an error (water flow longer than
10 min. < 60 I/h), the control unit issues a war-
ning.

8.3 AQA Stop — moisture on floor
If the AQA perla floor sensor detects water
on the floor, the water supply from the unit is
shut off and a warning issued. The floor sensor
not only responds to drinking water (minimum
conductivity of 200 uS/cm).

8.4 AQA Stop — water quantity limitation
To minimise water damage, the control valve
shuts off the water supply following the conti-
nuous flow of a pre-set water volume.



5 Installation conditions
1 General

1.1 The unit must be installed as described in the
installation instructions and in compliance with
AVB Wasser V, §12.2 (general requirements
for the supply of water in Germany). It must be
installed by a water utility company or by an
installation company registered in the water
utility company’s index of installers.

1.2 Observe all applicable local installation regu-
lations, general guidelines, sanitary require-
ments and technical specifications.

2 Installation site and environment

2.1 Water softeners may not be installed in sys-
tems that provide water for fire extinguishing
purposes.

2.2 The installation site must be kept free of frost,
must protect the unit from chemicals, paint,
solvents and fumes, must be structurally wa-
terproofed in accordance with DIN 18195-5
and must allow for easy connection to the
water supply system.

2.3 A connection to the sewage system, a floor
drain and a separate mains connection (230
V/50 Hz) must be located in the immediate
vicinity.

2.4 If there is no floor drain, the Aqua Stop sa-
fety function integrated in the water softener
(available with some models) or the internal
Aqua Stop function may suffice.

However, this is at the property insurer’s
discretion. It is the unit operator’s responsibility
to clarify this.

If there is no floor drain and the water softe-
ner does not have an integrated Aqua Stop
function, a separate safety device will have
to be installed on site in the direction of flow
upstream of the softener.

This safety device (e.g. BWT Aqua Stop) has
to shut off the water supply when there is no
current in order to prevent unintended water
leakage from the water softener when the unit
is damaged.

2.5 The rated mains power (230 V/50 Hz) and the
required operating pressure must be present
at all times. A separate means of protection

against a shortage of water is not provided and m

must be installed on site if desired.
3 Feed water

3.1 The hard water to be fed into the unit
must always meet the specifications of
the Trinkwasserverordnung (German drin-
king water ordinance) or EU Directi-
ve 98/83/EC. The total dissolved iron and
manganese may not exceed 0.1 mg/l.
The hard water to be fed into the unit must
always be free of air bubbles. Install a bleed
device if necessary.

3.2 If the treated water is intended for human con-
sumption as defined in the Trinkwasser-verord-
nung (German drinking water ordinance), the
ambient temperature must not exceed 25°C.

If the treated water is intended for industrial
purposes only, the ambient temperature must
not exceed 40 °C.

3.3 The unit's maximum operating pressure must

never be exceeded (see technical specifi-
cations). If the network pressure is higher, a
pressure reducer must be installed upstream
of the unit.
The unit requires a minimum operating pressu-
re to function (see 12 Technical specifications).
During pressure fluctuations and surges, the
sum of the pressure surge and the standing
pressure must not exceed the nominal pres-
sure. The positive pressure surge must not
exceed 2 bar and the negative pressure surge
must not be less than 50% of the self-adjusting
flow pressure (see DIN 1988-200/3.4.3).

3.4 Continuous operation of the water softener
with water containing chlorine or chlorine dioxi-
de is possible if the concentration of free chlo-
rine/chlorine dioxide does not exceed 0.5 mg/I.

Continuous operation with water containing
chlorine/chlorine dioxide will cause premature
ageing of the ion exchange material. A water
softener reduces the concentration of free
chlorine and chlorine dioxide. In other words,
the concentration in the outflow of a water
softener is generally considerably lower than
in the inflow.

4 Installation

4.1 The pipeline network must be flushed before

the unit can be installed.




m 4.2 You must check whether a mineral metering

device needs to be installed downstream from
the water softener for the purpose of prevent-
ing corrosion.

4.3 Use corrosion-resistant pipe materials for
installation. Pay attention to corrosion-causing
chemical properties when different pipe mate-
rials are combined (mixed installation), even
in the inflow direction upstream of the water
softener.

4.4 A protective filter must be installed in the
direction of flow 1 m upstream of the unit. The
filter must be functional before the softener is
installed. This is the only way to ensure that
dirt and corrosive products do not enter the
water softener.

4.5 Test sample extraction points must be installed
upstream and downstream of the unit, accor-
ding to the specifications of VDI 6023.

4.5 The hose attached to the overflow point of the
regenerative container and the flushing water
hose must be routed at an incline to the sewa-
ge system or connected to a pump.

4.7 According to EN 1717, the flushing water hose
and the overflow hose must be connected to
the sewage system at a specified distance
above the highest possible waste water level.
(Distance is greater than the diameter of the
drain pipe).

4.8 If the flushing water is fed into apump, it must
be designed for a water volume of at least
2 méh or 35 I/min for units for building services
and at least 3 m%h or 50 I/min for Rondomat
and AQA perla professional units.
If the pump is used for other units concurrent-
ly, it must be of a larger size to suit the units’
water output volumes.
The pump must be salt-water resistant.

5 Operation

5.1 The performance specifications of the unit
must match the expected usage conditions.
Related information can be found in DIN 1988-
200 and in the technical specifications.

5.2 After periods in which little or no water is tap-
ped, e.g. during holidays, you must fully open
the tap for at least 5 minutes before you can
use the water again (see the section on stop-
pages in the operating instructions).

5.3 sThe microbiological quality of the softened
water is also determined by the quality of the
regenerative used.



6 Installation

Installation diagram

000
>m

Filter| ><]

Pressure reducer
and metering unit

Probenahmehahn

Outlet
to 6

/

may be
required
depending on
operating
conditions
Y / Floor sensor
Floor drain \-\(;)
Multiblock X Connect the unit as shown in the adjacent diagram.
A bypass is integrated into Multiblock X.
= %P ® | (]| || =i— The unit can be installed in horizontal or vertical
T pipelines.
Inlet Follow the separate installation instructions;
to5 otherwise the warranty is void if the unit becomes

damaged.

Flush out any dirt particles by opening the hand-
wheel on the Multiblock.

Connect a corrugated hose to the Multiblock outlet
and then connect this to the hard water inlet (6).
Observe the arrow indicating the direction of flow!

Connect a corrugated hose to the Multiblock inlet
and form a watertight seal with the softened water
outlet (5).




Route the flushing water hose (12) at an incline to
the sewage system connection (drain) and secure
the end with the fixing material supplied to prevent
it flapping about when under pressure.

Attach the overflow hose (18 x 24) to the overflow
(13). Secure it with cable ties and route it with an
incline of at least 10 cm to the sewage system con-
nection (drain).

The two hoses connected to the sewage system
may not be connected or constricted at any point.

In accordance with EN 1717, the flushing water and
overflow hoses must be connected to the sewage
system at least 20 mm above the highest possible
waste water level (unimpeded drainage).

Place the floor sensor on the floor.

Connections
Only the following connections are required on the
underside of the electronics housing:

Cover (2), remove the 2 large plastic screws,
lift up the flap with the electronics and hold it
securely.

Central instrumentation and control (CIC) system,
CIC connection (red RCA socket) for low salt, etc.

Control connection for metering pumps (white RCA
socket)

Socket for AQA Link (USB)

Socket for blending equipment



7 Start-up

Display and operation

Operating display

Press to select the icons, buttons and number fields (e.g. time) described. The setting or function appears.

Water consumption

since start-up in m? Time Current water flow

Capacity

in litres
Help Trend screen  Set water  Manual operation Settings

hardness
Log

Screensaver e
The screensaver showing the telephone " |
number of the contact person appears after For You and Planet Blue. | srer waren recunorony

15 minutes of inactivity.

Touching the screen causes the operating
display to reappear.

ple Sanitation
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For You and Planet Blue. | BEST WATER TECHNOLOGY

Starting up

Testing the drinking water hardness

Fully open the tap at the nearest cold water tap point
upstream of the water softener and run the water
for 1 minute. Use AQUATEST to test the hardness
of the water and make a note of it.

Adding regenerative

Remove the cover (2) and add max. 50 kg of
regenerative (salt tablets in accordance with
DIN EN 973 type A, e.g. Clarosal or Sanisal/Sanit-
abs) into the regenerative container (3).

Insert mains plug

Open the water supply line
The Multiblock has to be opened fully (turn adjusting
wheel all the way).

The screensaver appears.

Basic positioning starts and runs for approx.
40 seconds

Wait until the running noise stops.

The “What would you like to do?” screen
appears.

Press Start-up

(If the Start-up button is not pressed within
3 minutes, regeneration will commence auto-
matically. This will increase the start-up time by
40 minutes.

If regeneration is started, the regenerative container
must be filled with 20-25 litres of drinking water.)



Start-up flush starts m

Both exchange columns are flushed (this takes
approx. 6 minutes).

Wait until the flushing has stopped.

Press Settings

Time - Date Hardness

Unit set-up Installation site

i Press Contact person

Customer
service
Name:
Telephone:

Installe
Name:

Telephone:

Sample sanitation Press Name
company

Enter name

o
“* Confirm




Customer
service

Name:
Telephone:

Installer Sample sanitation
Name: company

Customer
service
Name:
Telephone:

Sample sanitation
Installer company
Name: 0815 1234567

Telephone:

Time - Date Hard(ess

Q)

Unit set-up Instaﬁh\}site

Contact person

Press Telephone

Enter number

Press Hardness



The hardness of drinking water measured on site

Time - Date Hardess and the required outlet water hardness is entered
here.
Q)
Unit set-up InstMite Information about the outlet water hardness
The Trinkwasserverordnung (German drinking

water ordinance) stipulates a sodium limit of
Contact person 200 mg/l. The limit has been set this low so that
people on a low sodium diet can still consume
drinking water and use it for cooking.

Reducing the hardness of drinking water by
1°dH increases the sodium content by 8.2 mg/I.
(Drinking water hardness — Outletwater hardness)
x 8.2 mg/l = increase in sodium content.

IN Drinking water hardness
Enter the measured hardness of the drinking water.

Change number

Confirm

ouT Outlet water hardness

Enter the required hardness of the outlet water
(residual hardness). (BWT recommends 4 -
8°dH. A residual hardness of > 8.4°dH is required
in Austria).

Confirm
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Save
Blending starts.

The brine cavity automatically fills with drinking
water (duration of approx. 25 minutes).

The functions in the manual operation menu are not
available during this time.

Please wait until the end of start-up.

The outlet water hardness has not yet been finely
adjusted.

Please check and finely adjust the outlet water
hardness (see operation instructions / Checking
the water hardness).

Start-up is complete.
The unit is ready for use.



Handing over the unit to the operator m

If there is a delay between the installation/start-up
of the unit and transfer to the operator, both ex-
changer columns must be manually regenerated
in succession.

The operator must be told how the unit works as
well as how to operate and inspect it. Ensure that
the operator receives the installation and operating
manual.




Low salt

01.07.14

10:45:21
Info -> Help

d Planet Blue. | BEST WATER TECHNOLOGY

8 Operation

Please note that there is a separate manual
for the Multiblock module and connection set
DN 32/32.

Note display
The appearance of a red triangle indicates that a
note exists.

Press the red triangle to display the note.

Refilling the regenerative

Refill regenerative when Low salt is indicated on
the display.

All commonly available regeneration salts (salt
tablets in accordance with DIN EN 973 type A, e.g.
Clarosal or Sanisal/Sanitabs) can be used.

Open the cover (2). Fill the regenerative container
(8) with salt.

ﬁ J \ d* Press the button until the Low salt

message disappears.

Itis important that no dirt gets into the regenerative
container (3) when refilling (if necessary, clean the
regenerative packages before use).

3 Clean the regenerative container (3) with drinking
water if dirt does get into the unit.




Manual operation

Press the manual operation button

A Start regeneration manually

B Column change

C Cancel regeneration (not recommended)

D Perform start-up flush
(See Start-up section)

The individual regeneration steps (e.g. H,0)
are shown along with the regeneration time
remaining.

= Aw

10
The regeneration time depends on the inlet water

pressure and takes between 10 and 20 minutes.
00:17:41 1211
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Changing settings
On this screen you can change the time and date,

water hardness, language (installation site) and
settings (unit set-up).

Press the spanner

Time - Date Hardness

\
\

Unit set-up Installation site

(7

Contact person The Contact person button opens the customer
service and installer details.

Setting the time

Time 08 50 : 00

Date 01 - 14 Click directly on the digits to be changed

Summer time No

Change digit

Confirm




Time 08 : 50 : 00

Date 01 : 07 : 14

Summer time No

Time - Date Hardness

Unit set-up Installation site

Contact person

9 QI E LS




Check the water hardness

The hardness of the drinking water and the set
hardness of the outlet water must be checked during
start-up and once a month thereafter, and corrected
if necessary.

Information about the outlet water hardness

The Trinkwasserverordnung (German drinking
water ordinance) stipulates a sodium limit of
200 mg/l. The limit has been set this low so that
people on a low sodium diet can still consume
drinking water and use it for cooking.

Reducing the hardness of drinking water by
1°dH increases the sodium content by 8.2 mg/l.
(Drinking water hardness — Outletwater hardness)
x 8.2 mg/l = increase in sodium content.

Test the water hardness

Fully open the tap at the nearest cold water tap point
upstream and downstream of the water softener and
run the water for 1 minute. Use AQUATEST to test
the hardness of the water and make a note of it.

Correct the water hardness

Press the water droplet

Press the drinking water hardness



IN Drinking water hardness
Enter the measured hardness of the drinking water.

Change number

Confirm

ouT Hardness of blended water

Enter the desired hardness of the blended water
(residual hardness). (BWT recommends 4 -
8°dH. A residual hardness of > 8.4°dH is required
in Austria).

Confirm

22°d

6°d

Blending starts.

You can now finely adjust the outlet water hardness.

WY E)




Finely adjusting outlet water hardness

Fully open the tap at the nearest cold water tap point
and use the AQUATEST hardness tester to test the
outlet water hardness.

If the value measured differs from the set value
(OUT), you can finely adjust the settings.

Press the water droplet

Press the manual operation button
Motor blending appears.
The wheel turns when motor blending is running.

Press the up arrow to increase water hardness.

Press the down arrow to reduce water hardness.
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Use the AQUATEST hardness tester to check
whether the required hardness has been achieved.

Press the arrow buttons until the set outlet water
hardness matches the determined outlet water
hardness.

Press OK to save

Back to operating display




S e e
screen

Time - Date Hardness

Unit set-&p Installation site

Q Contact person

The Technician button can only be accessed by
n customer service (password protected)

Customer Technician

Changing settings

P Regeneration time

1. Use the arrow buttons to move the cursor to

a;::l:gllzvavlarm xg the field you wish to edit.

AQA Stop Yes

Sensor No 2. Press the Enter button to activate the field.
Rinse / Hygiene No

AQA Watch Yes 3. Use the arrow button to change No / Yes
Filter No

Screensaver Yes 4 press Enter to confirm

AQA Stop trigger volume 9999 |

Meaning of the different settings

Regeneration time

P> Regenaration time Only for water softeners with parallel operation
Audible alarm No
High-flow No .
AQA Stop Yes Audible alarm
Sensor No Alarm tone on/off
Rinse / Hygiene No
AQA Watch Yes
Filter No
Screensaver Yes

AQA Stop trigger volume 9999 |




» Regeneration time

Audible alarm No
High-flow No
AQA Stop Yes
Sensor No
Rinse / Hygiene No
AQA Watch Yes
Filter No
Screensaver Yes

AQA Stop trigger volume

High-flow operation
This function allows the unit to operate with a much
higher sustained flow rate, as required if the water
is surging or for rain showers for example (setting
in technician set-up)

AQA Stop
Floor sensor for detecting moisture in conjunction
with water volume monitoring.

AQA Stop trigger volume
Configurable water volume which, once reached,
will trigger the water supply to be shut off.

Sensor
Function cannot be set

Rinse / Hygiene

R: The rinse function is an additional soft water
rinse, which is recommended for operation with
downstream reverse osmosis, steam generator etc.
H: A sanitizing flushing of both exchanger columns
after 24 h with no water flow

R+H: Both functions active

AQA Watch

The AQA Watch function monitors the build-
ing’s water supply system for consistently low
(< 601 /h) flow rates (consistently low flow rates
indicate a problem in the pipeline network).

The control unit issues a warning if an error occurs.
The CIC contact opens in the event of an error or a
power failure. (Max. contact assignment: DC 24V,
0.5A)

Filter

A reminder to change or backflush the filter element
every 6 months, filter type Backwash, E1 or Change
can be selected

Screensaver
Appears after 15 minutes of inactivity
Switch on/off




Peak flow 0-24h: I/h
& Peak flow 24h: I/h
Peak flow since start-up: I/h

Consumption 0-24h: 1
& Consumption since start-up: |
Total consumption since start-up: m?

Regenerations since start-up: 3
Reg. since service: 3
Salt consumption~: 1 kg
Start-up date: 30/04/2015
PU version: 1.75
DU version: 4:16

Measured values

The Measured values screen displays the consump-
tion values for water and regenerative.

Press Log

The unit logbook can only be accessed by customer
service.

Press Measured values

Peak flow 0-24 h
Peak flow for present day in litres/h

Peak flow 24 h
Average from the daily peak flow values since start-
up in litres/h

Peak flow since start-up
Peak flow since start-up in litres/h

Consumption 0-24 h
Water consumption for present day in litres

Consumption since start-up
Average water consumption in litres per day since
start-up

Total consumption since start-up
Water consumption since start-up in m®
Regenerations since start-up

Number of regenerations since start-up

Reg. since service
Number of regenerations since the last service

Salt consumption
Regenerative consumption in kg since start-up



Start-up date m

= Start-up date (entered automatically from 1 m?3
water consumption)

PU version
Software version number of the power
electronics

DU version
Software version number of the display
electronics

Trend screen and brine meter

Press Trend screen

The Trend screen shows the flow over time for the
past 24 hours, divided into three 8-hour intervals.
1=0:00 - 8:00

2=28:00-16:00

3 =16:00 - 24:00

Press Brine meter

The brine meter display allows you to keep track of
brine extraction.

Extraction progress is shown by a graphic and a
percentage countdown.

Failure to fully extract the brine indicates a fault; e.g.,
that the operating pressure is too low.

This information is displayed until the start of the
next regeneration.




@ WIE IN

Messages

The appearance of a red triangle on the display
indicates that a message exists.

Service

The Service indicator appears after 500 regenera-

tions or 12 months, whichever is sooner.

You must contact BWT customer service to have
maintenance performed.

Press the triangle



01.07.14
10:45:21
AQA Stop triggered

For more info (Help button)
Press the question mark

Service
The Service indicator appears after 500 regenera-
tions or 12 months, whichever is sooner.

You must contact BWT customer service to have
maintenance performed.

AQA Stop triggered

The floor sensor has detected water or continuously
flowing water has exceeded the amount specified.
Resolve the issue.

Dry the floor sensor if necessary.

Hold down the Enter button for

‘- ’ 5 seconds.

01.07.14
10:45:21
AQA Stop Litre triggered

For more info (Help button)
Press the question mark

01.07.14
10:45:21
Drain 2 overflow

EIN 4

Alternatively, remove the mains plug, wait 10 sec-
onds and then plug back in.

The control valve will open again to let water
through.

Fault messages are indicated by a red screen and
a short description of the fault.

* Acknowledge the fault

For example: Overflow fault

Acknowledge the fault

If a persistent problem arises, disconnect the mains
plug and turn the handwheel on the Multiblock mod-
ule to close it all the way (this opens the bypass for

the water supply).

Contact the after-sales service staff if the fault is

still displayed.




m Stoppages & restarting the unit

In case of expected stagnation phases, take the
following preventive measures:

BWT recommendations for restarting a unit after
stagnation phases:

Fewer than 3 days
No action

Start-up flush of the water softener. Then open all
taps to flush the system.

3 to 30 days

Close the main shut-off valve.

Disconnect the water softener from the water
supply system (close the Multiblock).

Open the main shut-off valve and the Multiblock.
Regenerate both exchanger columns. Then open
all taps to flush the system.

1 to 6 months

Close the main shut-off valve.

Disconnect the water softener from the water
supply system (close the Multiblock) and shut
the unit down.

Open the main shut-off valve and the Multiblock.
Have BWT customer service perform a regen-
eration of both exchanger columns using Dioxal
disinfectant.

Then open all taps to flush the system.

Longer than 6 months
Disconnect the building’s water system from the
municipal water system.
Disconnect the water softener from the water
supply system (close the Multiblock) and shut
the unit down.

Reconnect the unit to the municipal drinking water
system.

Have BWT customer service perform a regen-
eration of both exchanger columns using Dioxal
disinfectant.

Shutting down the unit

Close the Multiblock. The drinking water system is
supplied with untreated water through the bypass
in the Multiblock.

Press the Manual operation button

Press the right-hand button

Press Perform start-up

Press the left-hand button for start-up flushing

A flushing procedure is performed, which flushes
out the water to relieve pressure.

Wait approx. 5 minutes until the operating display

appears.
Remove the mains plug.

Product returns

At BWT, product returns will not be processed
without a return number (RMA no.). In Germany,
phone telephone number 06203 7373 to receive a
return number.



9 Operator responsibilities

You have purchased a product that is durable and
easy to service. However, all technical equipment
requires regular servicing in order to guarantee
optimal functionality.

Keep yourself up to date with regard to the quality
and pressure ratio of the water which is to be treated.
If the water quality changes, the settings may need
to be changed. Consult a specialist in this case.

To ensure proper functioning and to meet
the warranty requirements, a regular inspec-
tion must be carried out by the operator (ev-
ery 2 months), and routine maintenance
(EN 806-5) must be performed by the BWT after-
sales service staff or an installer authorised by BWT
to carry out maintenance (every 6 months).

Wearing parts must also be replaced within the

prescribed maintenance intervals in order to ensure
functionality and fulfil the warranty conditions.

Inspection

The operator must regularly perform the following
inspections.

Regenerative
Check and refill

according to use

Test water hardness Once a month
The hardness of the local drinking water and the
set hardness of the outlet water must be checked
and corrected if necessary (see Start-up section).

Visual inspection Every 2 months
Check connection lines and connections for leaks.
Check for dirt in the regenerative container and
clean and flush with clear water if necessary.

Cleaning at least once a year
Sanitize the regenerative container

Disinfection

In unfavourable conditions, e.g. if the unit is located
in a warm room and has not been used for a long
time, it may require disinfection by our after-sales
service staff in addition to regeneration.

Additional disinfection is not required if regenera-
tions are performed regularly (by the quantity con-
troller or time override controller).

The intervals between checks are recommended
minimums and must be reduced accordingly for
sensitive consumer systems.

Maintenance

The BWT after-sales service staff or an ins-taller
authorised by BWT must carry out the following
maintenance work regularly.

We recommend that you enter into a maintenance
agreement with your installer or the after-sales
service team.

Functional tests

Non-return valve Twice a year
Brine extraction system Twice a year
Electrolysis cell Twice a year
Water meter Twice a year
Low salt switch Twice a year
Sieve base Twice a year
Drive motor Twice a year
AQA Stop Twice a year
Hydraulics test Twice a year
Sanitization of the

regenerative container Twice a year

Prescribed replacement intervals for wearing parts
Electrolysis cell
Brine solenoid valve
AQA Safe valve

For industrial units
For domestic units

Every 6 months
Every 12 months

Double valve with

exchanger columns Every 10 years




m 10 Warranty

If the product malfunctions during the warranty pe-
riod, contact your contract partner, the installation
company, and quote the unit type and production
number (see technical specifications or the type
plate on the unit).

Non-compliance with the installation conditions
and the operator responsibilities leads to the loss
of warranty and exclusion of liability.

The wearing parts defined in the “Operator respon-
sibilities” section and the consequences of failing to
replace these parts on time are not covered by the
two-year legal warranty.

BWT assumes no liability in the event that the unit
fails or if the capacity becomes deficient due to
incorrect material selection/combination, floating
corrosion products or iron and manganese deposits,
or any resulting damage thereof.

The use of regenerative that does not comply with
DIN EN 973 type A voids the warranty.




11 Troubleshooting

Fault

Cause

Remedy

A low salt level is displayed.

Insufficient regenerative in the
regenerative container (3).

If there is still regenerative in
the container, regenerative
encrustation may have formed
over the switch.

Refill regenerative and press
the ﬁ] button until the Low salt
message disappears.

Loosen and stir the regenera-
tive.

Unit not supplying softened
water.

No regenerative in the regenera-
tive container (3).

Power supply interrupted.

Blending not set correctly.

Refill regenerative, press the

button until the Low salt
message disappears. Wait
3 hours for the brine to form
and manually start regeneration
for both exchanger columns in
succession.

Establish electrical connection.
Perform settings as described in

the “Setting the water hardness”
section within Start-up.

Unit supplying deviating outlet
water hardness.

Fine adjustment not performed.

The volume flow was too low for
the hardness setting.

The outlet water hardness still
has to be finely adjusted.

Reset the water hardness and
perform fine adjustment.

No water flow

Water supply shut off by AQA
Stop.

Check the installation for leaks.
Reset AQA Stop

Unit not supplying softened
water or the flow is insufficient.

Inlet pressure is too low.

Increase inlet pressure (set
pressure reducer if necessary)
and start manual regeneration.

Coloured flushing water at
start-up.

Abrasion particles from ex-
changer resin.

Repeat start-up flush.

If the fault cannot be remedied by following these steps, please contact our after-sales service
department and quote the series and production number (see type plate on rear of unit).




m 12 Technical data

Water softener Type AQA perla
Nominal connection width DN 32
Connection type (G11/4%)
Nominal capacity in accordance with DIN EN 14743 mol (m3x°dH) 2x1.1(2x7)
Capacity / kg regenerative salt in accordance with DIN EN 14743  mol 4.3
Peak flow when blending from 20°dH to 8°dH mdh 2.3
Operating flow when blending from 20°dH to 0°dH m®h 1.0
Nominal flow in accordance with DIN EN 14743 m®h 1.8
Nominal pressure PN bar 10
Operating pressure, min./max. bar 2-8
Pressure drop at operating flow bar 0.4
Application Residential units / persons 1-4/2-8
lon exchange material fill quantity | 2x3.2
Max. supply of regenerative kg 50
Approx. consumption of regenerative per regeneration kg 0.25
Flushing water consumption per regeneration at 4 bar, approx. | 21
Max. flushing water flow during regeneration I/h 170
Regeneration time, approx. min 17
Water temperature, min. — max. °C 5-25
Ambient temperature, min. — max. °C 5-40
Humidity Non-condensing
Mains power V/Hz 230/50-60
Unit voltage VvDC 24
Power during operation w 2.6
Max. power during regeneration w 40
Max. fault message output VDC/A 24/0.5
Protection class IP 54
Operating weight if filled to max. kg 102
Shipping weight, approx. kg 39
Production number PNR 6-500107
Production number Austria PNR 6-500110

Production number




Different technical data
for high-flow operation

Water softener Type AQA perla in high-flow opera-
Nominal capacity in accordance with DIN EN 14743 mol (m3x°dH) tion
Capacity / kg regenerative salt * mol 2x1.8(2x11)
Peak flow when blending from 20°dH to 8°dH m®h 2.9
Operating flow when blending from 20°dH to 0°dH mdh 3.6
Approx. consumption of regenerative per regeneration kg 2.3
Flushing water consumption per regeneration at 4 bar, approx. | 0.62
Max. flushing water flow during regeneration I’h 30
Regeneration time, approx. min 170
30

* In high-flow operation, the technical data no longer complies with DIN EN 14743

Sustained flow diagram

max. zul. Dauerdurchfluss - Verschneidung geschlossen
2500
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Sustained flow in I/h
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m Dimensions

Name AQA perla
Height A mm 890
Width B mm 500
Depth C mm 520
Water inlet connection height D mm 630
Water outlet connection height E mm 690
Overflow connection height F mm 580
Min. sewage system connection DN 40
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Standards and legal regulations

in their most current amended version

The following standards and legal regulations must be observed depending on the intended use:
General administrative framework regulation on minimum requirements for the discharge of waste water
into bodies of water (“Rahmen-AbwasserVwV”) appendix 31 — water treatment, cooling systems, steam
generation

German act for promoting closed substance cycle waste management and ensuring environmentally
compatible waste disposal (“Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz”)

Law on the management of water resources (“Wasserhaushaltsgesetz”)

German ordinance on the quality of water for human consumption (“Trinkwasserverordnung”)

EN 806, Specifications for drinking water installations

DIN 1988 standards, specifications for drinking water installations

DIN EN 1717, protection of drinking water from contaminants in the drinking water supply system

The unit conforms to DIN EN 14743, water conditioning systems inside buildings — softeners
and DIN 19636-100 softeners (cationic exchange) for drinking water installations — part 100: requirements
for application of softeners in accordance with DIN EN 14743.




m Operating report

Trinkwasserverordnung, §16 (German drinking water ordinance) requires you to keep an operating
report in the following form

Installation site  Street City
BWT water softener type:
Date \Water meter reading Water hardness Water hardness Difference . 8.2
or at building upstream of downstream = concentration of added
Calendar- inlet point the unit of the unit sodium as a component of the
week [me][ °dH] [°dH] sodium chloride additive (table salt)

Keeping an operating report is not always required, for example in a private single-family house.



EG-Konformitats-Erklarung
Declaration of Conformity
Certificat de conformité

im Sinne der EG-Richtlinien Niederspannung 2006/95/EG
EMV2004/108/EG
according to EC instructions Low voltage 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
en accord avec les instructions Basse tension 2006/95/CE
de la Communauté Européenne CEM 2004/108/CE
Produkt/Product/Produit: Duplex Weichwasseranlage

Duplex softening unit
Duplex systéemes d’adoucissement d’eau

Typ/Type/Type: AQA perla
ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Ubereinstimmung mit den oben genannten Richtlinien, in
alleiniger Verantwortung von

is developed, designed and produced according to the above mentioned guidelines at the entire
responsibility of

est développé, concu et fabriqué en accord avec les instructions mentionnées ci-dessus sous 'entiere
responsabilité de

BWT Wassertechnik GmbH, Industriestr. 7, 69198 Schriesheim

Schriesheim, Dezember 2015 Lutz Hubner

Ort, Datum / Place, date / Lieu et date Unterschrift (Geschéftsleitung)
Signature (Management)
Signature (Direction)

DBWT

BEST WATER TECHNQLOGY

For You and Planet Blue.




Further information:

BWT Austria GmbH BWT Wassertechnik GmbH
Walter-Simmer-StraBBe 4 IndustriestraBe 7

A-5310 Mondsee D-69198 Schriesheim
Phone: +43 /6232 /5011 0 Phone: +49 /6203 /73 0
Fax: +43 / 6232 / 4058 Fax: +49 /6203 /73 102
E-Mail: office @ bwt.at E-Mail: bwt@bwt.de

DBWT

www.bwt-group.com BEST WATER TECHNOLOGY



